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KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser
Montageanleitung
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KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser,
geeignet flir ,Schwarze und Weiffe Wanne*“.

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF - Glasfaser

Zur Hauseinfihrung von Glasfaserkabeln ohne Kernbohrung, fir Neubau und Sanierung.

Vor der Montage: Schmutz, Tropfwasser und Reste von alten Abdichtungen entfernen.
Medienleitung messen.
Bohrung herstellen.

Schutzfolie der selbstklebenden Butyl-Dichtbahn entfernen.

KRASO? Folienklemmflansch bis an die Wand schieben und mit der Anpressrolle griindlich
andrlcken.

DrehmomentKontrolIMuttern KRASO® DKM bis zum ,KLICK“ Gerausch anziehen.

Bei Ausfliihrung ,Schwarze Wanne“ muss der Folienflansch abschlieBend eingearbeitet werden (gem.
Vorgabe des Flachenabdichtungsherstellers), bei einer ,Weifen Wanne* ist dies nicht erforderlich.
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